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Intervenant

N. RANC

04200 SISTERON
 30 Allée des Tilleuls, 

Ind

A

Format A3

Projet de microcentrale hydroélectrique 

Echelle: 1:14000

Date

Investissement
Désignations

Obtention droit d'eau

Prix H.T

sur les torrents de l'Infernet et de Pra Clapier

180 000 €

Turbine alternateur

G.C Prises d'eau
Equipements prises d'eau

G.C Usine

Isolations et peintures Usine

Elecricité/automatisme

Raccordement réseau

Raccordement télécom

Sécurité - Environnement

Divers et Imprévus  
Ingénierie

Levage/Pont roulant

Serrurerie/menuiserie Usine

Total travaux

Quote-part S3RENR

240 000 €
180 000 €

60 000 €
30 000 €

10 000 €

4 810 000 €

120 000 €
30 000 €

360 000 €
60 000 €
10 000 €

360 000 €
60 000 €

300 000 €

470 000 €

Fourniture Conduite acier
Pose conduite acier

Pose conduite PRV

450 000 €

720 000 €
720 000 €

450 000 €

Fourniture Conduite PRV

Bassin versant
Débit spécifique
Module
Débit réservé
Débit d'équipement
Altimétrie

Prise d'eau principale - Infernet

19.4 l/s/km²

1375 mNGF

Bassin versant
Débit spécifique
Module
Débit réservé
Débit d'équipement
Altimétrie

19.4 l/s/km²

Altimétrie

Altimétrie

Usine

Restitution des eaux

Brute
Utile
Nette

Puissance
PMD
PMB

Caractéristiques du projet
Hauteur 
    de
  chute

Prise d'eau secondaire - Pra Clapier

14.5 km²

1.8 km²

281 l/s
29 l/s

35 l/s
4 l/s

1370 mNGF

355 l/s

45 l/s

865 mNGF

870 mNGF

510m / 505 m
500 m
458 m

2 000 kW
1 480 kW

Projet de microcentrale hydroélectrique sur les torrents de l'Infernet et Pra Clapier

Productible 1 480kW 5 570 MWh
Investissement 4 810 000 €

03/02/2020

Prise d'eau secondaire et mise en charge sur Pra Clapier Alt: 1370 mNGF

Prise d'eau principale sur l'Infernet Alt: 1375 mNGF

 Répartiteur Alt: 1350 mNGF

Usine Alt: 870 mNGF

Restitution Alt: 865 mNGF
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