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Bassin étanche  de rétention EPT 4 000m3

Bassin étanche de rétention EPV-D9 2980 m3 / 2 m P
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PLAN D'EAU

Bases de calcul
Calculé sur : Projet PTF Bat 40000m2
Volume de remplissage recherché : 2980.000

Résultats
Volume de remplissage : 2980 m3
Surface de remplissage : 1701.19
Hauteur maximum de remplissage : 2.56m
Altitude de remplissage : 4.16m
Volume de stockage 100ans: 2933m3
Fond du bassin: 1.70m Ngf
Surverse 4.16m Ngf
Revanche 0.34cm

PLAN D'EAU

Bases de calcul
Calculé sur : Projet PTF Bat 40000m2
Altitude de remplissage : 9.50m

Résultats
Volume de remplissage : 3966.047
Surface de remplissage : 2740.82
Hauteur maximum de remplissage : 2.10m
Altitude de remplissage : 9.50m
Volume de stockage 100ans: 3781m3
Fond du bassin 7.40m NGF
Surverse 9.50m Ngf
Revanche 0.50m
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