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02_A3_LOCALISATION_W_S2

NOM DU PLAN :

Refuge de Chamoissière
z = 2106 m NGF

MISSION :

Limite coeur de PNE

Ouvrages
Prise d'eau dans torrent

Bac de mise en charge

Turbine

Turbine Pelton

Canalisations/fourreaux
Mise en charge

Conduite forcée

Electricité

Rejet

Légende

SOURCES :

Future turbine dans le
talus z = 2091 m NGF

Raccordement électrique
6 kW - 150 ml - 25 mm²

triphasé

Conduite forcée -
650 ml - PEHD160

PN10 bars

Future mise en
charge z = 2160 m

NGF

Conduite forcée -
200 ml - PEHD200

PN10 bars

Projet du scenario 2 : 
Longueur TCC = 850 ml
hauteur de chute brute = 75 m 
débit prélevé maximal = 15 l/s
hauteur de chute nominale = 69 m
Puissance électrique = 6,0 kW
Parcelles traversées communales ou propriété du gardien


