
Annexe n°5 : photos aériennes du projet (échelle 1 :2 000) 

  

  

Prise d’eau en travers 
du lit du cours d’eau 

Conduite forcée 
PEHD200 posée 

dans lit de 
l’ancien canal 

Conduite forcée 
PEHD200 posée 

sous sentier 
pédestre 

Conduite forcée 
PEHD160 posée 

sous sentier 
pédestre 

Limite zone cœur 
PNE (zone cœur 

au sud) 

Bac de mise en 
charge avec 

restitution de Qr 



 

Conduite forcée 
PEHD160 posée 

sous sentier 
pédestre 

Conduite forcée 
PEHD160 + câble 

électrique 25² 
posés sous sentier 

pédestre 

Restitution 
PVC160 enterrée 

(hauteur de 
recouvrement 

30cm) 

Raccordement 
électrique 25² 

enterré (hauteur 
de recouvrement 

30cm) 

Turbine 
Pelton 6 kW 


